
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ DATA CENTERS 

ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο υποβοήθησης για την κατανόηση του θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης των DATA CENTERS και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Ο μελετητής και 

ο εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ 

πρωτότυπα κείμενα.(9/2025) 

1. Ορισμός:  

 Κέντρα δεδομένων («Data Centers») είναι οι δομές, οι οποίες προορίζονται 

για την κεντρική φιλοξενία, διασύνδεση και λειτουργία εξοπλισμού 

τεχνολογιών πληροφορικής (υπολογιστικού, δικτυακού και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων ή υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής 

και διαθέτουν τα απαιτούμενα επίπεδα ανθεκτικότητας και ασφάλειας για 

την παροχή υπηρεσιών με συγκεκριμένη διαθεσιμότητα. Στις δομές αυτές 

περιλαμβάνεται, επίσης, το σύνολο των υποδομών και εγκαταστάσεων που 

χρειάζονται για την υποστήριξη της τροφοδοσίας με ισχύ και τον 

περιβαλλοντικό της έλεγχο. Ενδεικτικός Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 

(Κ.Α.Δ.) 63.11.1. 

2. Πεδίο Εφαρμογής:  

 Τα κέντρα δεδομένων του ορισμού, αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς 

τρίτους, εν μέρει ή αποκλειστικά, με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 63.11.1, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης 

του άρθρου 5, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού 

τεχνολογιών πληροφορικής συνολικά ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) 

kW. 

 Τα κέντρα δεδομένων του ορισμού, αν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

προς τρίτους, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά ανάγκες άλλης οικονομικής 

δραστηριότητας (ιδία χρήση), υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του 

άρθρου 5, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού 

τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των χιλίων (1000) kW. 

3. Αδειοδοτούσες Αρχές: Οικίες Διευθύνσεις Ανάπτυξης 

4. Διαδικασία Αδειοδότησης: Μόνο Γνωστοποίηση Λειτουργίας.  

 Τα DATA CENTERS που εμπίπτουν στον ορισμό αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής, δεν απαιτείται γνωστοποίηση ούτε έγκριση αλλά δεν  

απαλλάσσονται από άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην κείμενη 

νομοθεσία  

5. Δικαιολογητικά: (αναλυτική πληροφορία στο άρθρο 4 της κυα με ΦΕΚ 7589/2024) 

 Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού 

 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από κατά νόμο αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 

 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας  

 Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) 

 Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής 



 Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή Ηλεκτρονική δήλωση Εγκαταστάσεων Κατασκευών 
Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) 

 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος και 
έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 
αυτής, εφόσον απαιτείται. 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) , εφόσον απαιτείται. 

 ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
 Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης του κέντρου 

δεδομένων απαιτείται η προηγούμενη  καταβολή παραβόλου 
σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 326 του ν. 4442/2016, το οποίο 
ορίζεται στα κάτωθι ποσά:  

500€ για συνολική ονομαστική ηλεκτρική ισχύ IT εξοπλισμού 
ίση ή μεγαλύτερη των 200 kW και μικρότερη των 400 kW, 
1.000€ για συνολική ονομαστική ηλεκτρική ισχύ IT 
εξοπλισμού ίση ή μεγαλύτερη των 400 kW και μικρότερη των 
1.000 kW, 
2.000€ για συνολική ονομαστική ηλεκτρική ισχύ IT 
εξοπλισμού ίση ή μεγαλύτερη των 1.000 kW και μικρότερη 
των 2.000 kW, 
4.000€ για συνολική ονομαστική ηλεκτρική ισχύ IT 
εξοπλισμού ίση ή μεγαλύτερη των 2.000 kW. 

 Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα του κέντρου δεδομένων 
απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα 
άρθρα 11 και 326 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο 50% του 
παραβόλου της παρ. 1.Το παράβολο καταβάλλεται από τον νέο 
φορέα του κέντρου δεδομένων. 

 Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης 
λειτουργίας και για γνωστοποίηση μεταβολής άλλου 
γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην της αλλαγής φορέα και του 
τόπου άσκησης της δραστηριότητας. 

6. Χρήσεις γης 

 Τα κέντρα δεδομένων εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α 

του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και εγκαθίστανται σε περιοχές όπου επιτρέπεται η 

εν λόγω χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), καθώς 

και σε περιοχές χωρίς καθορισμό χρήσεων γης, εφόσον δεν απαγορεύεται 

από άλλες ειδικότερες διατάξεις. 

 Στο π.δ. 59/2018 αναφέρει ότι: «Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α Κέντρα 

Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές 

συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres) επιτρέπεται στις περιοχές των 

άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166) και στις 

περιοχές των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14β, 14γ, 14δ και 16 του 

π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από 

ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ακόμη και στις 

περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.». 

7. Όροι Δόμησης 



Εφαρμόζεται η περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί όρων 

δόμησης ως εξής: 

 Σε κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 

του π.δ. 59/2018,  

 ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8,  

 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%),  

 οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 10 

μ.,  

 και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 6.  

 Για το μέγιστο ύψος και την παρέκκλιση ως προς το ύψος του κτιρίου 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περ. θ’.  

 Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32, 

ανεξαρτήτως αν έχουν θεσπισθεί όροι και περιορισμοί από πολεοδομικό 

σχεδιασμό πρώτου επιπέδου. 

8. Κτιριοδομικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων 

 Κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής 

ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW εξετάζονται βάσει της κατηγορίας Ι 

«Βιομηχανία Βιοτεχνία» του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/16.6.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (Β’ 3985), ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για αυτοτελή κτίρια κύριας 

χρήσης κέντρου δεδομένων, για τμήματα κτιρίων μικτής χρήσης, ή για συνοδούς 

χώρους (συμπληρωματικής χρήσης) που εξυπηρετούν κτίρια άλλης 

δραστηριότητας. 

 Κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής 

μικρότερη των διακοσίων (200) kW εξετάζονται βάσει της κατηγορίας Θ’ 

«Γραφεία» του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/16.6.2023 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Στην περίπτωση των κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης 

επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριότητων (Data Centers), καθώς 

και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), προβλέπεται υποχρέωση 

δημιουργίας μίας (1) θέσης στάθμευσης ανά διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 

τ.μ.) επιφάνειας μόνο των χώρων γραφείων. 

 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό 

στερεό κτιρίων, με χρήση κέντρα δεδομένων («Data Centres») επιτρέπονται οι 

κατασκευές της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) 

(Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη 

λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα 

στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και 

εκροής ύδατος, θέρμανσης, φυσικού αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα 

στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα στοιχεία μονάδων Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), οι καπναγωγοί, 

οι επιγραφές, οι κεραίες ) (, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ), μηχανήματα 

παραγωγής ψυχρού νερού (ψύκτες), καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις 

αντλιοστασίων και σωληνώσεων αυτών. Το παρόν εφαρμόζεται και σε 

περιπτώσεις κέντρων δεδομένων εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

9. Πυροπροστασία: 



Τα κέντρα δεδομένων υπάγονται ως προς την πυροπροστασία τους στις αντίστοιχες 

κατηγορίες χρήσης: 

 «γραφείων» και υπάγονται στην κατηγορία κινδύνου Δ’ του Κανονισμού 

Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με το π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή το π.δ. 

71/1988 (Α’ 32) ή την υπ’ αρ. 17/2016 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 388), αν 

έχουν ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής έως διακόσια 

(200) kW, και 

 «βιομηχανίας βιοτεχνίας» για όσα έχουν ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού 

τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW και 

υπάγονται στην κατηγορία κινδύνου Ζ2 του Κανονισμού Πυροπροστασίας 

Κτιρίων [π.δ. 41/2018 ή π.δ. 71/1988] ή στην κατηγορία κινδύνου Α2 του 

άρθρου 3 της υπό στοιχεία 136860/1673/Φ15/18.12.2018 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 

6210). 

 Τα κέντρα δεδομένων υποχρεούνται να τηρούν κατ’ ελάχιστο το Κεφάλαιο 8 

του προτύπου «ΕΝ 506002-5:2021 Information technology Data centre 

facilities and infrastructures Part 2-5: Security systems», όπως εκάστοτε 

ισχύει ή άλλο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο (ISO) ή πρότυπο άλλης χώρας, που 

καλύπτει κατά ισοδύναμο τρόπο τις ουσιώδεις απαιτήσεις πυροπροστασίας 

του προτύπου «ΕΝ 50600-2-5:2021» για κέντρα δεδομένων. 

10. Περιβαλλοντική κατάταξη DATA CENTERS/ΠΠΔ 

 Για συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ άνω των 20 ΜW κατηγορία Α2 

 Για συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ από 20MW ως 2 MW κατηγορία 

Β 

 Για συνολικά εγκατεστημένη ισχύ κάτω από 2ΜW δεν απαιτείται 

περιβαλλοντική αδειοδότηση χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από την τήρηση 

γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Ο προσδιορισμός των ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ με 

ΦΕΚ Β 4095 2025. 

11. Ενεργειακές – Τηλεπικοινωνιακές Απαιτήσεις 

 Με βάση την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το ν.5069/2023 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 193Α/28-11-2023, η τήρηση κατ’ ελάχιστο του ΕΝ 

50600-2-5 έγινε υποχρεωτική μόνο για τα θέματα πυροπροστασίας όχι για 

θέματα ενέργειας το οποίο παραμένει προαιρετικό. Καλό είναι να υπάρχει. 

 Στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν χωροταξικοί περιορισμοί λόγω υποδομών 

των δικτύων ενέργειας και των δικτύων δεδομένων. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν στο σχεδιασμό. 

12. Μεταβολή γνωστοποίησης (αναλυτικά άρθρο 5 της ΚΥΑ με ΦΕΚ 7589/2024) 

 Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας 

του κέντρου δεδομένων, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε 

προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής η οποία 

ακολουθει την ίδια διαδικασία ως γνωστοποίηση ίδρυσης 

 Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας του 

κέντρου δεδομένων προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής 

εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά 

που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα και αφορούν την 



εγκατάσταση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία 

 Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του κέντρου δεδομένων στον χώρο 

όπου ασκείται η δραστηριότητα, ο φορέας του κέντρου δεδομένων 

προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. 

13. Μεταβατικές Διατάξεις 

 Τα κέντρα δεδομένων του άρθρου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 

γνωστοποίησης λειτουργίας, που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την 

έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 331 και Κεφαλαίου 

ΜΓ του ν.44442/2016, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 324, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των εν λόγω 

κανονιστικών πράξεων. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας του επόμενου εδαφίου, η λειτουργία των εν 

λόγω κέντρων δεδομένων διέπετε από το παρόν. Η Έναρξη του νόμου είναι 

η 1η Μαρτίου του 2025 καθώς η ΚΥΑ εκδόθηκε 31.12.2024 και προβλέπεται 

έναρξη ισχύος 2 μήνες από την έκδοσή της. Επομένως καταληκτική 

ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026. 

 Τα αυτοτελή κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν αποκλειστικά ανάγκες 

οικονομικής δραστηριότητας για ιδία χρήση, που έχουν τεθεί σε λειτουργία 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργεία των DATA CENTER  εντός τριών (3) 

ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Επομένως καταληκτική 

ημερομηνία είναι η 29η Φεβρουαρίου 2028. 

14. Έλεγχοι:  

 Η Αδειοδοτούσα Αρχή και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται κατά λόγο 

αρμοδιότητας να διενεργούν ελέγχους για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης του φορέα του κέντρου δεδομένων με τις απαιτήσεις του 

Κεφαλαίου ΜΓ΄ του ν. 4442/2016 και ΚΥΑ με ΦΕΚ 7589/2024. Η αρμόδια 

αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου.  

15. Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων 

 Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της 

παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι 

κυρώσεις του άρθρου 328 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό 

πρόστιμο από χίλια (1.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ. Αναλυτικα στο 

άρθρο 8 της ΚΥΑ με ΦΕΚ 7589/2024. 

 


